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Vereenvoudigde rapportage;

eventueel meerdere toestellen in Complete rapportage.

één rapport.

ja ja

Staat het toestel in een stookruimte

en is de som van de vermogens van Tenminste 2-jaarlijkse keuring van

alle toestellen boven de 20 kW die Is de brandstof toestel en brandstofleiding

op dezelfde brandstof worden ja gasvormig? nee (HBO/diesel: scope 7c) verplicht.

gestookt en in dezelfde stookruimte
staan opgesteld, groter dan 100 kW?

nee ja

Keuring van toestel niet verplicht. ja Is de brandstof gasvormig? Is de nominale gasdruk Tenminste 4-jaarlijkse keuring van

lager dan 0,5 bar? nee toestel en brandstofleiding

(scope 7b) verplicht.

nee ja

Tenminste 4-jaarlijkse keuring van Tenminste 4-jaarlijkse keuring van Voor vragen over inspecties en keuringen

toestel en brandstofleiding toestel en brandstofleiding kunt u contact opnemen met:

(HBO/diesel: scope 7c) verplicht. (scope 7a) verplicht. service@zantingh.com
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Voor elke keuring dient een Eerste Bijzondere Inspectie plaats te vinden.
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